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1 APRESENTACAO

A Federacao das Cooperativas de Eletrificacdo Rural do Estado de Santa Catarina —
FECOERUSC, em sua area de atuacdo, tem como objetivo propiciar condi¢cdes
técnicas e econdmicas para que a energia elétrica seja elemento impulsionador do
desenvolvimento social do estado de Santa Catarina.

As prescrigdes contidas nesta norma, destinam-se a orientagdo dos consumidores
especiais ou livres a serem conectados no sistema de distribuicdo da
COOPERCOCAL.

As exigéncias aqui apresentadas estdo em consonancia com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, Agéncia Nacional de Energia
Elétrica — ANEEL e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Esta norma podera sofrer alteracbes no todo ou em parte, por razdes de ordem
técnica, para melhor atendimento as necessidades do sistema, motivo pelo qual os
interessados deverdo consultar periodicamente a FECOERUSC quanto a eventuais
alteracodes.

Esta Norma sera regida e interpretada, em todos os seus aspectos, de acordo com
as Resolucdes da ANEEL, com as leis brasileiras, e estara sujeita a toda legislacéao
superveniente que afetar o objeto da mesma.

Quaisquer criticas e/ou sugestdes para o aprimoramento desta serdo analisadas e,
caso sejam validas, incluidas ou excluidas deste texto em versdes futuras.

As sugestdes deverdo ser enviadas & FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE
ELETRIFICACAO RURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA — FECOERUSC:

Departamento Técnico FECOERUSC

Grupo Revisor: Dezembro/2019

Endereco: Rodovia Luiz Rosso, 2969

Complemento: Edif. Comercial Netto- Sala 202

Bairro: Jardim das Paineiras

Cidade: Criciuma - SC

Cep: 88816-351

Fone Fax: (0xx48) 3443 -7796

Coordenacéo do Programa de Padronizagéo do Sistema FECOERUSC
Contato e-mail: fecoerusc.dt@gmail.com
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2 CAMPO DE APLICACAO

Esta norma aplica-se aos consumidores da COOPERCOCAL que desejam fazer a
migracao de sua unidade consumidora para o Ambiente de Contratacéo Livre (ACL)
e que atendem aos requisitos minimos necessérios estabelecidos na legislacéo e a
todas as areas da COOPERCOCAL envolvidas com sua conexao.
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3 RESPONSABILIDADES

Compete aos o6rgdos de planejamento, engenharia, patriménio, suprimentos,
elaboracdo de projetos, construcdo, ligacdo, manutencdo e operacdo do sistema
elétrico cumprir e fazer cumprir este instrumento normativo.

E de responsabilidade do consumidor, ap6s o ponto de entrega, manter a
adequacdao técnica e a seguranca das instalacées internas da unidade consumidora
atendendo as prescrigoes das normas ABNT e Normas Regulamentadoras.
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FECOERUSC

COOPERCOCAL

4 OBJETIVO

A presente Norma Técnica tem como finalidade estabelecer os requisitos minimos
necessarios para a conexao de consumidores classificados como especiais ou livres

no sistema de distribuicdo da COOPERCOCAL, sendo os mesmos conectados em
Média Tenséo - MT.
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5 REFERENCIAS NORMATIVAS

As informacdes contidas nesta norma estdo embasadas nos seguintes
ordenamentos legais e normas concernentes:

Resolugdo Normativa ANEEL n° 247, de 21 de dezembro de 2006, que estabelece
as condicbes para a comercializacdo de energia elétrica, oriunda de
empreendimentos de geragdo que utilizem fontes priméarias incentivadas, com
unidade ou conjunto de unidades consumidoras cuja carga seja maior ou igual a 500
kW e da outras providéncias;

Resolucdo Normativa ANEEL n°® 376, de 25 de agosto de 2009, que estabelece as
condicBes para contratacdo de energia elétrica, no ambito do Sistema Interligado
Nacional — SIN, por Consumidor Livre, e d& outras providéncias;

Resolugdo Normativa ANEEL n° 414, de 09 de setembro de 2010, que estabelece as
condigfes gerais de fornecimento de energia elétrica;

Resolugdo Normativa ANEEL n° 506, de 04 de setembro de 2012, que estabelece as
condicBes de acesso ao sistema de distribuicdo por meio de conexao a instalacées
de propriedade de distribuidora e da outras providéncias;

Resolucdo Normativa ANEEL n° 545, de 16 de abril de 2013, que estabelece
disciplina atinente ao desligamento de agentes e a impugnacdo de atos praticados
na Camara de Comercializacdo de Energia Elétrica - CCEE e d& outras
providéncias.

Resolugdo Normativa ANEEL n° 647, de 03 de fevereiro de 2015, que altera a
Resolugdo Normativa n° 545, de 16 de abril de 2013 e da outras providéncias
Resolugdo Normativa ANEEL n° 718, de 17 de maio de 2016, que altera os
procedimentos atinentes ao Sistema de Medicdo para Faturamento - SMF para
unidades consumidoras e centrais geradoras conectadas a distribuidoras;

Resolucdo Normativa ANEEL n° 759, de 07 de fevereiro de 2017, que estabelece
procedimentos e requisitos atinentes ao Sistema de Medicdo para Faturamento -
SMF para instalacdes conectadas ao sistema de distribuicdo

Maodulo 12 dos Procedimentos de Rede da ONS;

Procedimentos de Distribuicdo de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional —
PRODIST Mdodulo 5;

FECO-D-03 — Fornecimento em Tensao Primaria de Distribui¢ao;

Esta Norma sera regida e interpretada, em todos 0s seus aspectos, de acordo com
as Resolugcbes da ANEEL, com as leis brasileiras, e estara sujeita a toda legislacéo
superveniente que afetar o objeto da mesma.
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6 TERMOS E DEFINICOES
6.1 Acessada

Distribuidora de energia elétrica em cujo sistema elétrico o acessante conecta suas
instalacdes. Neste documento a acessada € a COOPERCOCAL.

6.2 Acessante

S&0 os agentes que solicitam o acesso ao sistema elétrico da COOPERCOCAL,
podendo ser classificados em consumidores livres ou especiais, concessionarios,
permissionarios e autorizados de servicos ou instalacdes de energia elétrica,
autoprodutores ou produtores independentes de energia.

6.3 Comissionamento

Ato de submeter equipamentos, instalacbes e sistemas a testes e ensaios
especificados, antes de sua entrada em operacao.

6.4 Condicbes de conexéo

Requisitos que o0 acessante obriga-se a atender para que possa efetivar a conexao
de suas Instalacfes ao sistema elétrico da acessada.

6.5 Consumidor Livre

Agente da Camara de Comercializacdo de Energia Elétrica — CCEE, da categoria de
comercializacdo, que adquire energia elétrica no ambiente de contratacéo livre para
unidades consumidoras que satisfacam, individualmente, os requisitos dispostos nos
art. 15 e 16 da Lei n° 9.074, de 1995.

6.6 Consumidor Especial

Agente da Camara de Comercializagcédo de Energia Elétrica — CCEE, da categoria de
comercializacdo, que adquira energia elétrica proveniente de empreendimentos de
geracdo enquadrados no § 50 do art. 26 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de
1996, para unidade consumidora ou unidades consumidoras reunidas por comunhéo
de interesses de fato ou de direito cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e que
nao satisfacam, individualmente, os requisitos dispostos nos art. 15 e 16 da Lei no
9.074, de 7 de julho de 1995.
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6.7 Contrato de fornecimento

Instrumento celebrado entre distribuidora e consumidor responsavel por UC do
Grupo “A”, estabelecendo as caracteristicas técnicas e as condicbes comerciais do
fornecimento de energia elétrica.

6.7 Contrato de Compre de Energia Regulada - CCER

Contrato celebrado entre o consumidor, titular de unidade consumidora do Grupo A,
e a distribuidora, ao qual estabelece os termos e as condicfes gerais que irdo
regular a comercializacdo de energia elétrica disponibilizada pela supridora para
atendimento ao mercado da suprida, com tarifa regulada.

6.8 Contrato de Uso do Sistema de Distribuicdo - CUSD

Contrato celebrado entre o acessante e a distribuidora, ao qual estabelece os termos
e condicbes para o uso do sistema de distribuicdo e os correspondentes direitos,
obrigacdes e exigéncias operacionais das partes.

6.9 Distribuidora

Agente titular de concesséo ou permissao federal para prestar o servigo publico de
distribuicdo de energia elétrica;

6.10 Melhoria

Instalacdo, substituicdo ou reforma de equipamentos em instalacdes de distribuicédo
existentes, ou a adequacdo destas instalacfes, visando manter a prestacdo de
servico adequado de energia elétrica.

6.11 Padréo de entrada

E a instalacdo compreendendo o ramal de entrada, poste particular ou mureta,
caixas, dispositivo de protecédo, aterramento e ferragens, de responsabilidade do
consumidor, preparada de forma a permitir a ligacdo da UC a rede da
COOPERCOCAL.

6.12 Ponto de conexdo

E o equipamento ou conjunto de equipamentos que se destina a estabelecer a
conexao elétrica na fronteira entre os sistemas de dois ou mais agentes.
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6.13 Sistema elétrico de MT

E toda e qualquer parte do sistema elétrico da COOPERCOCAL que esteja
operando nas classes de tensao 15kV, 25kV e 34,5kV.

6.14 Unidade consumidora
Conjunto de instalagdes e equipamentos elétricos caracterizado pelo recebimento de

energia elétrica em um sO ponto de conexdo, com medicdo individualizada e
correspondente a um Unico consumidor.
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COOPERCOCAL

7 ETAPAS PROCESSO DE MIGRACAO

O processo de migracdo de unidades consumidoras do Ambiente de Contratacéo
Regulado (ACR) para o Ambiente de Contratacdo Livre (ACL) devera observar o
fluxograma abaixo, o0s requisitos estabelecidos na presente Norma Técnica, 0
Modulo 12 dos Procedimentos de Rede da ONS, o Modulo 5 dos Procedimentos de
Distribuicdo da ANEEL, os Procedimentos e Regras de Comercializacdo da CCCE, a
Norma FECO-D-03 — Fornecimento em Tensdo Primaria de Distribuicdo, disponivel
no site da COOPERCOCAL, assim como a legislacao vigente.

Noooriare
assinar os

assﬁi?%cgrn?rato Contratos de Adequar seu
Denunciar seu de fornecimento Cosng;(:rﬁaao sistema de
atual contrato de de energia N medicdo de
fornecimento junto . de Distribuicdo consumo junto a
asua elétrica no (CCD) e de Uso ! ;
Distribuidora de Mercado Livre do Sistema de Distribuidora,
energia com um Gerador Distribuicéio conforme

ou legislacao vigente
Comercializador _coma
Distribuidora
D

Associar-se a
Cémara de
Comercializacdo
de Energia

Elétrica (CCEE),
tornando-se
Agente do
Mercado
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CONSIDERACOES GERAIS

1. Os consumidores interessados em migrar sua unidade consumidora ou unidades
consumidoras para o Ambiente de Contratagcdo Livre (ACL) deverdo observar,
além dos requisitos estabelecidos na presente Norma Técnica, 0 Modulo 12 dos
Procedimentos de Rede da ONS, o Mdédulo 5 dos Procedimentos de Distribuicdo
da ANEEL, os Procedimentos e Regras de Comercializacdo da CCCE, a Norma
FECO-D-03 — Fornecimento em Tensdo Primaria de Distribuicdo, disponivel no
site da COOPERCOCAL, assim como a legislacéo vigente.

2. A adequacédo ou a implantacdo do Sistema de Medi¢do de Faturamento (SMF) é
parte indispensavel para a efetiva migracdo da unidade consumidora.

3. O consumidor podera utilizar seu padrdo de medigéo existente desde que atenda
aos requisitos técnicos minimos e esteja em condicdes aceitaveis de
conservagao.

4. E facultado aos consumidores especiais e livres a instalacdo do medidor de
retaguarda para compor o SMF de novas conexdes ao sistema de distribuicéo,
observando que a opcao pela instalacdo obrigara ao consumidor os custos de
eventual substituicdo ou adequacao do SMF.

5. E facultada as centrais geradoras ndo programadas nem despachadas
centralizadamente pelo ONS e as distribuidoras a instalacdo do medidor de
retaguarda para compor o SMF de novas conexdes ao sistema de distribuicao.

8.1 E de responsabilidade da distribuidora:

A solicitacdo do Parecer de Localizacdo junto a CCEE;

A elaboracéao do projeto do SMF;

A instalacao, operacdo e manutencéo dos equipamentos do SMF;

A realizacdo do comissionamento do SMF e elaboracéo do respectivo relatério;

O estabelecimento da forma de coleta dos dados de medicéo junto a CCEE;

A solicitacdo do cadastro do ponto de medicao no Sistema de Coleta de Dados de
Energia (SCDE) da CCEE;

E financeiramente pela instalacdo do medidor principal e dos transformadores de
corrente e de potencial do sistema de medicéo.

ouabhwnE

~N

A COOPERCOCAL é tecnicamente responsavel por qualquer intervencdo que venha
a ser necessaria no SMF.

8.2 E de responsabilidade do consumidor:

1. A realizacdo das adequacdes fisicas e de infraestrutura do SMF, em
conformidade com o0s requisitos estabelecidos pela legislacdo, pela
COOPERCOCAL, assim como pela presente Norma,;

2. A realizacao das adequacg0des construtivas da sua subestacéo, quando indicadas
pela COOPERCOCAL;

3. A celebracéo junto a distribuidora de Contrato de Uso do Sistema de Distribui¢éo
(CUSD);

4. A realizacdo do processo de adesédo junto a CCEE, em conformidade com os
procedimentos e regras de comercializagao;
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5. O ressarcimento a COOPERCOCAL pelos custos de aquisi¢do e implantacdo do
medidor de retaguarda e do sistema de comunicacdo de dados, quando
aplicavel.

Os prazos maximos para realizacdo do projeto e do relatério de comissionamento do
SMF séo, cada um, de dez dias Uteis.

Apds a conclusdo do relatério de comissionamento, observando ainda eventuais
procedimentos relacionados a adesdo a CCEE, a distribuidora devera solicitar o
cadastro do ponto de medi¢cdo no SCDE em até cinco dias uteis, salvo hipotese de
inicio da operacao comercial na CCEE em momento futuro.

Os prazos referidos podem ser acordados diversamente pelas partes, por meio do
Termo de Pactuacdo desde que nele estejam também consignados 0s prazos
originarios entdo modificados.

Apos receber qualquer manifestacdo formal que implique na instalacdo do SMF, a
distribuidora deve celebrar com o requerente um Termo de Pactuacdo dos
procedimentos e prazos atinentes a implantacdo ou adequacdo do SMF conforme
ANEXO C.

Quanto tratar-se de unidade consumidora, o Termo de Pactuacdo deve ser
celebrado em até trinta dias da manifestacdo e deve observar a conclusdo dos
procedimentos em prazo ndo superior a cento e oitenta dias, contados também da
manifestacéo, podendo ser acordado diversamente pelas partes, desde que conste
do Termo o prazo originario.

A distribuidora deve controlar e manter registro dos prazos efetivamente realizados,
com a justificacdo dos eventuais descumprimentos para fins de fiscalizac&o.
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9 SISTEMA DE MEDICAO PARA FATURAMENTO (SMF)

9.1 Condicdes gerais para o SMF de Consumidor Livre e Especial

Todo consumidor que migrar para o ambiente de contratacdo livre (ACL) devera
estar com as instalacdes do sistema de medicdo em conformidade as Normas da
COOPERCOCAL e exigéncias do ONS/CCEE;

Desde que atenda aos requisitos técnicos minimos e esteja em condi¢des aceitaveis
de conservacéo, sera admitido o padréo vigente a época da ligacdo. Caso contrario,
devera ser instalado um Painel de Medicao de Faturamento conforme o desenho do
ANEXO A desta Norma;

Para unidade consumidora que possua subestacdo de transformacédo externa ou
abrigada e com medicdo em tensdo secundaria, devera construir cabine de medicao
conforme Anexo T da FECO-D-03 - Fornecimento em Tensdo Primaria de
Distribuicdo e abrigar o medidor com algoritmo de compensacao de perdas;

Para unidade consumidora com medicdo em tensdo secundaria, devera apresentar
no momento da solicitacdo de migracdo, o relatério de ensaio de perdas do
transformador emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO para avaliacdo da
COOPERCOCAL. Caso o transformador tenha passado por recuperacédo, devera ser
apresentado relatério de ensaio realizado ap6s a reforma. O relatério de ensaio
devera apresentar minimamente os valores de perdas no ferro, perdas no cobre,
impedancia e corrente de excitagao;

Fica dispensado a obrigatoriedade de instalacdo do medidor retaguarda, porém,
caso o consumidor opte por sua instalacdo, devera arcar com todos 0s custos
decorrentes desta adequacéo, instalando inclusive um painel de SMF conforme do
ANEXO A;

A unidade consumidora com medicdo em tensdo primaria, devera possuir medicéo
com configuracdo do tipo 3 elementos a 4 fios. Caso esta condicdo ndo seja
atendida, o consumidor devera providenciar esta adequacdo e solicitar o0s
transformadores para instrumentos junto a distribuidora;

A fiacdo de secundario dos transformadores de corrente e transformadores de
potencial até a caixa de medicao devera ser instalada em eletroduto de PVC rigido,
de @ interno minimo 1”7 (25,4 mm). Este eletroduto podera ser instalado em rasgo no
piso ou parede, em local visivel e acessivel para inspecdo, sendo vedado seu
embutimento. Em locais de transito de pessoas, o0 eletroduto devera ser protegido
mecanicamente por chapa de ferro extraivel;

Para o sistema de medicdo, os cabos de tensdo deverdo ter se¢cdo minima de
2,5mmz2 e os de corrente na secdo minima de 4mm? e deverao ter a aplicabilidade
comprovada através de calculos apresentados nos projetos. Estes poderdo ser
blindados multivias ou unipolares isolados, coloridos ou numerados, desde que
mantido um Unico padrdo em toda a instalagdo. N&o obstante, a execucéo devera
seguir obrigatoriamente a especificacdo aprovada em projeto;
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9.2 Condicdes gerais para o SMF de Centrais Geradoras ndo programadas
nem despachadas centralizadamente pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico

O projeto, 0 comissionamento e o respectivo relatorio serdo realizados pelo titular da
central geradora e submetidos a aprovacao da distribuidora.

Os prazos maximos para aprovacdo do projeto e do relatério, incluidas as
respectivas comunicagdes ao titular da central geradora, sdo de dez dias Uteis cada
um.

Apos a aprovacao do relatorio de comissionamento referente a usinas que néao
estejam em operacdo de teste, o titular da central geradora devera solicitar o
cadastro do ponto de medicdo no Sistema de Coleta de Dados de Energia —
SCDE/CCEE.

Devera ser instalado um Painel de Medicdo de Faturamento conforme o desenho do
ANEXO A desta Norma;

Fica dispensado a obrigatoriedade de instalacdo do medidor retaguarda, porém,
caso o0 gerador opte por sua instalacdo, devera arcar com todos 0s custos
decorrentes desta adequacao

Deverao ser adquiridos e instalados trés transformadores de potencial (TP) e trés
transformadores de corrente (TC) com caracteristicas especificas para instrumentos
de medicdo conforme ANEXO B,;

A fiacdo de secundario dos transformadores de corrente e transformadores de
potencial até a caixa de medi¢do devera ser instalada em eletroduto de PVC rigido,
de @ interno minimo 1”7 (25,4 mm). Este eletroduto podera ser instalado em rasgo no
piso ou parede, em local visivel e acessivel para inspecdo, sendo vedado seu
embutimento. Em locais de transito de pessoas, o eletroduto devera ser protegido
mecanicamente por chapa de ferro extraivel;

9.3 Sistema de Comunicacdo do SMF

E obrigatdria a instalacdo de um sistema de comunicacéo entre o SMF e a CCEE e
entre o0 SMF e a COOPERCOCAL, conforme Modulo 12 da ONS e Procedimentos
de Comercializagéo da CCEE.

Para os consumidores livres e especiais, quando houver disponibilidade de sinal de
telefonia movel, a COOPERCOCAL fornecer& um modem de comunicagédo
GPRS/3G, repassando os custos de aquisicdo dos equipamentos e plano de dados
mensal integralmente ao consumidor;

Em situacdes de inexisténcia ou ma qualidade do sinal de telefonia movel, a
COOPERCOCAL permitira ao consumidor estabelecer um canal VPN (Virtual Private
Network) com o servidor da distribuidora ou diretamente entre os medidores e o
sistema de coleta SCDE da CCEE, observando os procedimentos técnicos vigentes.
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Caso a disponibilidade da VPN seja insatisfatoria para a coleta de dados e/ou o
consumidor se recuse a realizar a manutencdo desta, sera instalado o sistema de
comunicacdo que melhor convir de forma a atender o Modulo 12 da ONS e os
Procedimentos de Comercializacdo da CCEE, repassando os custos integralmente
ao consumidor;

Conforme evolucdo tecnoldgica, a distribuidora podera optar por outro tipo de
sistema de comunicacgéo, de forma a atender os critérios exigidos pelo Médulo 12 da
ONS e Procedimentos de Comercializacédo da CCEE;

Para centrais geradoras ndo programadas nem despachadas centralizadamente
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, fica a critério destas definir o tipo de
comunicacdo a ser utilizada. Porém, é obrigatério o estabelecimento de um canal
VPN com a COOPERCOCAL para acesso remoto aos medidores e a coleta dos
dados de medicdo antes do comissionamento da unidade geradora, sendo pré-
requisito para entrada em operagéo em teste.
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Anexo A — Painel de medicéo para faturamento (PMF)

PORTA TAMPA LATERAL

1900
=

600

600

PIND DE LACRE
]
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Anexo B — Caracteristicas dos TPs e TCs para medicao
a) Caracteristicas dos TPs
Tensdo Nominal do Sistema (KV) 13.8 23.0 34.5 69 138
Tensdo maxima (kKV) 15 242 36.2 72.5 145
Frequencia nominal (Hz) 60 60 60 60 60
Tensdo primaria nominal (KV) 13.8/43 23.013 34,513 693 138/4/3
Tensdo secundaria nommal (V) =115 =115 =115 =115 =115
Relacdo nominal 70:1 120:1 175:1 350:1 700:1
Tensdo suportavel a seco. 1 min. (KV) 34 50 70 140 275
Tensdo suportdvel ao impulso (KV) 110 150 200 350 650
Poténcia térmica nominal (VA) 400 400 400 400 400
Fator de sobretensdo continuo 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Exatidio 0.3P75 0.3P75 0.3P75 0.3P200 0.3P200
Local de mstalacdo Externo Externo Externo Externo Externo
Grupo de ligacdo 2 2 2 2 2
Isolnte Seco - Resima|Seco - Resina[Seco - Resina Oko Olko
Cicloalifatica | Cicloalifatica | Cicloalifatica
b) Caracteristica dos TCs
Tensdo Nominal do Sistema (kW) 13.8 23.0 345 69 138
Tensdo maxima (KV) 15 242 36.2 72.5 145
Frequéncia nominal (Hz) 60 60 60 60 60
L . Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme
Corrente primaria nominal (A)
demanda demanda demanda demanda demanda
Corrente secundaria nominal (A) 5 5 5 5 5
Tensdo suportavel a seco. 1 min. (kV) 34 50 70 140 275
Tensdo suportavel ao mpulso (KV) 110 150 200 350 650
Corrente térmica nominal (kA) 12.5 12.5 12,5 20 315
Corrente dinamica nominal (kA) 31.25 31.25 31.25 50 82
Fator térmico nominal 1.2xIn 1.2xIn 12xIn 1.2xIn 1.2x1In
Exatidio 0.3C50 0.3C50 0.3C50 0.3C30 0.3C50
Local de instalacdo Externo Externo Externo Externo Externo
Seco - Resina| Seco - Resina | Seco - Resina . .
Isolnre Cicloalifitica | Cicloalifatica | Cicloalifatica | C Oleo
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Anexo C — Temo de pactuacao

Pelo presente instrumento particular, as PARTES:
a) COOPERCOCAL, com Sede .......cccovveveneerrercenireneenerenen, , na Cidade .......ccoovvvrererrnnnne. , Estado de Santa
Catarina, inscrita no CNPJ/MF S0b N° .........ccoovviervicericececine , Neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social, doravante denominada DISTRIBUIDORA; e

forma de seu Contrato Social, doravante denominada ACESSANTE,

Em conformidade com o disposto na Resolugdo Normativa n® 759, de 07 de fevereiro de 2017, da ANEEL, fica pactuado
entre as Partes o seguinte cronograma de adequagao do Sistema de Medigdo para Faturamento — SMF:
1. Avistoria sera realizada até 0 dia .......ooecvrvrvrrrinrenen. , em data acordada entre as partes. Caso haja necessidades
de adequacéo, apontadas no relatério de vistoria, estas deverdo ser realizadas pelo consumidor e informadas a
distribuidora por escrito quando estiverem concluidas.
2. A COOPERCOCAL fara a solicitagdo do parecer de localizagdo em até 5 dias Uteis, a contar do cadastramento do
agente requerente junto a CCEE;
3. Aelaboragéo do projeto do SMF, pela COOPERCOCAL, seré realizada em até 30 dias Uteis, apds a CCEE emitir
a aprovagao do parecer de localizagao;
4. A aprovagao do projeto se dara em até 10 dias uteis.
5. ACOOPERCOCAL realizara o comissionamento em até 45 dias Uteis, apos a aprovagéo do projeto, em data a ser
acordada entre as partes, desde que atendidas as adequagdes informadas no relatério de vistoria.
6. O relatdrio de comissionamento sera emitido no prazo de 10 dias Uteis, a contar do término de sua realizagéo.
7. A solicitagdo e aprovagao do cadastro do Ponto de Medig&o junto a CCEE sera efetuada pela COOPERCOCAL,
em até 5 dias Uteis, apds a finalizagdo do comissionamento, estando todas as partes em pleno funcionamento,

inclusive o sistema de comunicagéo adotado.

E, por estarem justos e pactuados, subscrevem o presente Termo de Pactuagédo, em 02 (duas) vias, para um so efeito.

........................ s e 08 . € 20
COOPERCOCAL: ACESSANTE:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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Anexo D — Declaragcdo de conclusao migracéao

DECLARAGAO

Declaramos para os devidos fins e para quem interessar possa, que a COOPERCOCAL,
sociedade por Cooperativa, sem fins lucrativos, Concessionaria de Distribuicdo de Energia Elétrica,
devidamente registrada no CNPJIMF de n° . , sSito a Rua
................................................................................... , efetuou todos os procedimentos necessarios de
sua responsabilidade, para a migracdo da unidade consumidora n° ...........cccceceeeverennnen. dentro dos

prazos estabelecidos, ndo onerando, atrasando ou postergando a migracdo desta empresa em
nenhuma momento.

Por ser verdade, ratifico o exposto acima e assino a presente declaragéo.

(NOME DA ACESSANTE)
Nome:
CPF:
Elaborado por: Aprovado por: Data de inicio da vigéncia:
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Entidades participantes na elaboracao da revisao 01/2018 desta norma técnica
do programa de padronizacdo do sistema FECOERUSC

Coordenacéo técnica dos trabalhos pela FECOERUSC: Eng. Jodo Belmiro Freitas

FECOERUSC - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DE SANTA CATARINA
Presidente: Nilso Pedro Pereira

Gerente Administrativo: Adermo Francisco Crispim

Coordenador Programa Padronizag¢édo: Eng. Jodo Belmiro Freitas

Assessor Técnico: Valdemar Venturi

Assistente Técnico: Evandro Reis

CODESAM - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA SANTA MARIA

Rua Frei Ernesto, 131 Sala 02 - Benedito Novo SC Departamento Técnico:
CEP: 89125-000 Eng. Deonisio L. Lobo
Fone: (47) 3385-3101 Eng. Jocemar Eugénio Filippe

E-mail: ouvidoria@grupoceesam.com.br
Presidente: Lorivald Beyer

CEGERO — COOPERATIVA DE ELETRICIDADE SAO LUDGERO
Rua Dona Gertrudes, 1775 - S&o Ludgero SC

CEP: 88730-000

Fone: (48) 3657-1110

E-mail: cegero@cegero.coop.br

Presidente: Francisco Niehues Neto

Departamento Técnico:
Eng. Adriano Virgilio Maurici

CEJAMA - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO
MACHADO

Av. Padre Herval Fontanella, 1380 — Jacinto Machado SC
CEP:88950-000

Fone: (48) 3535-1199

E-mail:cejama@cejama.com.br

Presidente: Angelo Valdati Neto

Departamento Técnico:
Eng. Tharles B. Machado

CEPRAG - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE
Rua Dona Maria José, 318 — Praia Grande SC

CEP: 88900-000

Fone: (48) 3532-6400

E-mail: ceprag@ceprag.com.br

Presidente: Olivio Nichele

Departamento Técnico:
Eng. Tiago Lodetti
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CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE
DO ARACA

Rua Miguel Couto, 254 - Saudades SC

CEP: 89868-000

Fone: (49) 3334-3300

E-mail: ceraca@ceraca.com.br

Presidente: José Samuel Thiesen

Departamento Técnico:
Eng. Claudir André Neuhauss

CERAL ANITAPOLIS- COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA DE ANITAPOLIS

Rua Paulico Coelho, 11 — Anitapolis SC

CEP: 88475-000

Fone: (48) 3256-0153

E-mail: coopceral@yahoo.com.br

Presidente: Saulo Weiss

Departamento Técnico:
Eng. Ralf Ballmann

CERBRANORTE — COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO BRACO
DO NORTE

Rua Jorge Lacerda, 1761 - Brago do Norte SC

CEP: 88750-000

Fone: (48) 3658- 2499

E-mail: cerbranorte @cerbranorte.com.br

Presidente: Anténio José da Silva

Departamento Técnico:
Eng. Fabio Mouro

CEREJ — COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SENADOR ESTEVES
JUNIOR

Rua Joéo Coan, 300 — Biguagu SC

CEP: 88160-000

Fone: (48) 3243-3000

E-mail: renato@cerej.com.br

Presidente: Edson Flores da Cunha

Departamento Técnico:
Eng. Charles Perin

CERGAL - COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL ANITA
GARIBALDI LTDA

Estrada Geral da Madre, 4.680 — Tubaréo SC

CEP 88706-100

Fone: (48) 3301-5284

E-mail: cergal@cergal.com

Presidente: Gelson José Bento

Departamento Técnico:
Eng. Eduardo Dal B6
Renato Nunes da Silva

CERGAPA — COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAO PARA
Rua Jorge Lacerda, 45 — Gréo Para SC

CEP: 88890-000

Fone: (48) 3652-1150

E-mail: cergapa@cergapa.com.br

Presidente: Ademir Steiner

Departamento Técnico:
Eng. Giusepe Pavei Furlanetto
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CERGRAL — COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL
Rua Eng® Annes Gualberto, 288 — Gravatal SC

CEP: 88735-000

Fone: (48) 3642-2158

E-mail: cergral@cergral.com.br

Presidente: Jodo Vanio Mendonca Cardoso

Departamento Técnico:
Eng. Ricardo Steiner
Eng. Maxciel Neto Mendes

CERMOFUL — COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE
Rua Pref. Paulino Bif, 151 — Morro da Fumaca SC

CEP: 88830-000

Fone: (48) 3434-8100

E-mail: cermoful@cermoful.coop.br

Presidente: Ricardo Bittencourt

Departamento Técnico:
Eng. Adélcio Cavagnoli

CERPALO -
LOPES

Rua Jodo de Souza, 355 — Paulo Lopes SC
CEP: 88490-000

Fone: (48) 3253-0141

E-mail: cerpalo@cerpalo.com.br
Presidente: Nilso Pedro Pereira

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO

Departamento Técnico:
Eng. Eder C. Silveira

CERSAD DISTRIBUIDORA — COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER

Rua da Gldria, 130 — Salto Donner SC

CEP: 89126-000

Fone: (47) 3388-0166

E-mail: cersad@cersad.com.br

Presidente: Claudio Andre Roeder

Departamento Técnico
Eng. Fernando Dalménico

CERSUL -
CATARINENSE
Rua Antbnio Bez Batti, 525 — Turvo SC
CEP: 88930-000

Fone: (48) 3525-8400

E-mail: cersul@cersul.com.br
Presidente: Everton Aldir Schmidt

COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO SUL

Departamento Técnico:
Eng. R6mulo Grechi
Eng. Alvaro Coelho Bratti

CERTREL — COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISO
Rua Prof. José Abati, 588 — Treviso SC

CEP: 88862-000

Fone: (48) 3469-0029

E-mail: certrel@certrel.com.br

Presidente: Volnei José Piacentini

Departamento Técnico:
Eng. Luciano Marcos Antunes Pinto
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COOPERA — COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICACAO
Av. 25 de Julho, 2.736 — Forquilhinha SC

CEP: 88850-000

Fone: (48) 2102-1212

E-mail: coopera@coopera.com.br

Presidente: Walmir Jodo Rampinelli

Departamento Técnico:
Eng. Jefferson Diogo Spacek
Eduardo Gamba

COOPERALIANGCA — COOPERATIVA ALIANCA
Rua Ipiranga, 333 — Icara

CEP: 88820-000

Fone: (48)3461-3200

Email: cooperalianca@cooperalianca.com.br
Presidente: Jorge Rodrigues

Departamento Técnico:
Eng. Edmilson Maragno

COOPERMILA — COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO
MULLER

Rua 20 de Janeiro 418 - Lauro Muller SC

CEP: 88880-000

Fone: (48) 3464-3060

E-mail: coopermila@coopermila.com.br

Presidente: Alcimar Damiani de Brida

Departamento Técnico:
Eng. Ricardo Steiner

COOPERZEM — COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DE
ARMAZEM

Rua Emiliano S4, 184 — Armazém SC

CEP: 88740-000

Fone: (48) 3645-4000

E-mail: cooperzem@cooperzem.com.br

Presidente: Blasius Francisco Lehmkuhl

Departamento Técnico:
Eng. Regis Maciano Beckhauser

COORSEL — COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO
RURAL

Av. 7 de Setembro, 288 — Treze de Maio SC

CEP: 88710-000

Fone: (48) 3625-0141

E-mail: coorsel@coorsel.com.br

Presidente: Ivanir Vitorassi

Departamento Técnico:
Eng. Helton Weber Stang

EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA

Rua José do Patrocinio, 56, CEP: 88860-000 — Siderépolis - SC
Fone : (48) 3435 8300

Email: contato@joaocesa.com.br

Diretor Administrativo: Edson de Silvestre

Diretor Financeiro: Sednir Cesa

Departamento Técnico:
Eng. José Emerson Mendes Silva

Elaborado por:
PPCT - FECOERUSC

Aprovado por:
Eng. Jodo Belmiro Freitas

Data de inicio da vigéncia:
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Apoio técnico:

RCL — Resmini Comercial Elétrica Ltda

R: Major Acéacio Moreira, 310 — Criciuma SC Departamento Técnico RCL:

CEP: 88801-650 Eng. Rosemberto Resmini

Fone: (48) 3437-7873

E-mail: betoresmini@rcl.eng.br Departamento Técnico Inovarum:
Eng. Ricardo Martinello

Inovarum Gestéo e Treinamentos Gustavo Leepkaln Dassi

R: Frei Caneca, 545 — Criciima SC Samuel Cascaes Natal

CEP: 88801-650
Fone: (48) 3437-7873
E-mail: inovarum@inovarum.net

A coordenacao do Programa de Padronizacdo do Sistema FECOERUSC agradece
as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuiram na elaboracdo desta Norma
Técnica
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PPCT - FECOERUSC | Eng. Jodo Belmiro Freitas 30/12/2019



mailto:betoresmini@rcl.eng.br
mailto:inovarum@inovarum.net

